
设计问题反馈单

编号：005              日期：2024.7.25                                     

	工程名称
	安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿矿山工程EPC项目
	设计单位
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

	建设单位
	安徽交控东流新材料有限公司
	施工单位
	南京矿山

	序号
	子项目名称
	图纸名称或图号
	图纸反馈事项或存在问题
	设计单位回复意见

	1
	廊道
	327、328、329输送廊道
	图中基础底标高“室外地面以下1.5米”这句话与钢廊道至混凝土柱顶之间标注尺寸有冲突。
	尺寸标注为示意，具体以现场实际地形为准

	2
	廊道 
	327、328、329输送廊道
	详图中基础底标高A轴与B轴基础标高不一致是否按照高标高施工来确定柱顶标高
	短柱顶以较高的为准，两轴短柱顶须平齐

	3
	廊道
	327、328、329输送廊道
	基础A轴与B轴短柱顶标高与自然地面高度相差太大无法满足短柱顶标高出自然地面500mm，自然地表是否回填至同一标高？
	短柱顶标高出地面可超过500mm，不能超过2.0m；如果超过2.0m建议回填一部分土或者做一道拉梁

	4
	廊道
	327、328、329输送廊道
	详图中A轴与B轴基础承台底标高高低差坡比是多少？
	1:2

	5
	廊道
	329输送廊道
	27/A轴已经施工完毕，27/B轴标高较高未施工，柱顶标高是否必须一致？
	短柱顶标高必须一致

	建设单位：


	设计单位：


	施工单位：


注：初步查看发现以上问题，请领导审阅回复。

