安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿

矿山工程(EPC)项目

技 术 工 作 联 系 单
	工程名称
	安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿矿山工程(EPC)项目
	编  号
	08-03

	图纸名称/编号
	
	专  业
	设备安装

	    致：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

图号S24MGC005ⅡS-504A-电-53、S24MGC005ⅡS-504A-电-46所示电缆沟主架、层架，使用50*5得方钢，贴于墙面使用膨胀螺丝固定，但是膨胀螺丝并不适用于50*5方钢。是否可将方钢更换为主架50*5层架50*4得角铁？
回复：可以
504变电所的高压柜、低压柜并未标示如何放置，具体是平放还是立放？
回复：详见504变电所图纸，图号S24MGC005ⅡS-504A-电-46~56.
S24MGC005ⅡS-312-电-8/6轴预埋3SC150，向4号变电所的走向标示不清楚。
回复：详见电气总图.

请设计单位予以答复！                 
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