图纸答疑

	工程名称
	310 311转运站
	时间
	2024年8月8日 

	地   点
	
	专业名称
	钢结构

	序号
	图 号
	图纸问题
	会审（设计交底）意见

	1
	结-8
	310转运站，5.8m平台设备支座钢板是外侧线框还是内侧线框位置，请确认；
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	外框是电机投影线，埋件是内部的14块埋件。其余的电机也类似。

	2
	结-8
	310转运站，请提供悬挑梁GL4相对310转运站的绝对结构标高；327皮带廊与310转运站0.00相对标高不同；

[image: image2.png]| BZ2
[GL1
¥
[oL:
| oL
P8

05 oa6r 0091

J\ onar





	牛腿托梁顶标高56.095-50.500=5.595，牛腿顶标高55.295-50.500=4.795。

	4
	结-8
	310转运站，屋面檩条与平台铺板碰撞；
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	碰撞的檩条可以取消，在相邻钢梁上做檩托。

	5
	结-8
	
	

	
	结-8
	
	

	建设单位：

项目负责人：（公章）
	施工单位：

项目负责人：（公章）
	监理单位：

项目负责人：（公章）
	设计单位：

项目负责人：（公章）
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